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 Réglages et affichages avancés 
�� �"�Q�Q�V�Z�F�[ �T�V�S�M�F�T �E�F�V�Y �C�P�V�U�P�O�T �1�-�6�4 �	 �
 �F�U �.�0�*�/�4 �	 ) 

�Q�F�O�E�B�O�U �� �T�F�D�P�O�E�F�T �� �M���B�G�G�J�D�I�F�V�S �J�O�E�J�R�V�F  �*�/�'�0 �x��

�� �"�Q�Q�V�Z�F�[ �T�V�S �M�F �C�P�V�U�P�O �1�-�6�4 �	 �
 �K�V�T�R�V���Ë �M���B�G�G�J�D�I�B�H�F �E�V 
�T�P�V�T���F�O�V �E�Ï�T�J�S�Ï�� �"�Q�Q�V�Z�F�[ �T�V�S �M�F �C�P�V�U�P�O �0�, �	 ) pour 
sélectionner le sous-menu affiché. 

Surveilance de votre consommation d’énergie

	 Le thermostat calcule la durée moyenne de chauffage pour 
vous permettre de calculer votre consommation d’énergie. 
La valeur affichée est le pourcentage du temps total de 
chauffage au cours des deux derniers jours, des 30  
derniers jours ou des 365 derniers jours.

	 Calcul des frais de chauffage par jour : 
(% chauffage/100) x kW x prix kWh x 24 h par jour

	 Exemple: 
Affichage : 30 % au cours des 365 jours écoulés   
�1�V�J�T�T�B�O�D�F �E�F �D�I�B�V�G�G�B�H�F �� ���
�� �L�8 �	�E�F�N�B�O�E�F�[ �Ë �W�P�U�S�F  
installateur) 
Coût de l’électricité: 0,10 $Can/ kWh - Calcul :   
(30/100) x 1,2 kW x 0,1 $Can/ kWh x 24 h = 0,86 $  
par our

	

	

�"�Q�Q�V�F�[ �T�V�S �M�F �C�P�V�U�P�O �1�-�6�4 �	 �
 �P�V �.�0�*�/�4 �	 ) pour voir 
les différents affichages. 

�� �7�P�V�T �O�F �Q�P�V�W�F�[ �G�B�J�S�F �B�V�D�V�O �D�I�B�O�H�F�N�F�O�U �E�O�T �D�F �N�P�E�F�� 
�"�Q�Q�V�Z�F�[ �T�V�S �M�F �C�P�V�U�P�O �0�, �	 ) pour qutter le mode.

Séquence à 4 événements

	 La séquence actuelle est affichée par le clignotement des 
�K�P�V�S�T �� �������
 �T�V�J�W�J�T �E�F �������� �1�P�V�S �D�I�B�O�H�F�S �M�B�R�V�F�O�D�F�
 �B�Q�Q�V�Z�F�[ 
sur le bouton PLUS () �K�V�T�R�V���Ë �D�F �R�V�F �M�F�T �K�P�V�S�T ������  
clignotent, puis les 7 ensemble. Pour choisir la séquence 
�R�V�J �W�P�D�P�O�W�F�O�U�
 �B�Q�Q�V�Z�F�[ �T�V�S �M�F �C�P�V�U�P�O �0�, �	 ).

5-2: 	 4 événements sur  
	 5 jours +  
	 2 événements sur  
	 2 jours.

6-1:	 4 événements sur  
	 6 jours +   
	 2 événements sur 1 jour

7-0:	 4 événements sur 7 jours

Réglage de lagamme de températures maximum-minimum

�� �-�B �H�B�N�N�F �E�F �U�F�N�Q�Ï�S�B�U�V�S�F�T �U�P�U�B�M�F�
 �E�F ���� �•�' �Ë ������ �•�'�
 �Q�F�V�U 
être limitée pour éviter que quelqu’un sélectionne une 
températures trop haute ou trop basse.  

Pour régler la température maximum 
ermise, appuye sur les boutons PLUS () 
�P�V �.�0�*�/�4 �	 ) pour augmenter ou réduire 
�M�B �U�F�N�Q�Ï�B�U�V�S�F�
 �Q�V�J�T �B�Q�Q�V�Z�F�[ �T�V�S �M�F �C�P�V�U�P�O 
OK ( ) pour confirmer.

L’afficheur indique« LoLi ».  
�"�Q�Q�V�Z�F�[ �T�V�S �M�F �C�P�V�U�P�O �0�,  �	 ) pour  
continuer.

�7�P�V�T �Q�P�V�W�F�[ �N�B�J�O�U�F�O�B�O�U �T�Ï�M�F�D�U�J�P�O�O�F�S 
la température minimale au-dessus de 
laquelle le plancher ne descenra jamais. 
�6�U�J�J�T�F�[ �M�F�T �C�P�V�U�P�O�T �1�-�6�4 �	 �
 �F�U �.�0�*�/�4  
( ) pour agmenter ou réduire, et le  
bouton OK () pour accepter.

�3�F�N�B�S�R�V�F �� �1�P�V�S �D�P�V�Q�F�S �D�P�N�Q�M�Ò�U�F�N�F�O�U �M�F �D�I�B�V�G�G�B�H�F�
 �T�Ï�M�F�D�U�J�P�O�O�F�[ �Q�P�V�S 
�j �-�P�-�J �x �V�O�F �W�B�M�F�V�S �E�F �U�F�N�Q�Ï�S�B�U�V�S�F �E�F ���� �•�'�
 �B�Q�Q�V�Z�F�[ �T�V�S �0�, �Q�P�V�S 
�D�P�G�J�S�N�F�S �F�U �B�Q�Q�V�Z�F�[ �F�O�D�P�S�F �V�O�F �G�P�J�T �T�V�S�	).

Choisirl’horloge et l’échelle de température

	 Pour choisir l’indication en ºF ou en ºC, et l’horloge 12 
�I�F�V�S�F�T �V ���� �I�F�V�S�F�T�
 �Q�S�P�D�Ï�E�F�[ �D�P�N�N�F �T�V��

Appu sur le bouton PLUS  
( �
 �P�V �.�0�*�/�4 �	 ) pour changer 
d’option. 
�"�D�D�F�Q�U�F�[ �M�B �W�B�M�F�V�S �J�D�I�Ï�F �F�O 
appuyant su le bouton OK ().

Mode adaptatif

	 Ce mode permet au thermostat de calculer lui-même la 
durée du préchauffage pour la température désirée. Si 
�W�P�V�T �B�W�F�[ �G�J�Y�Ï �V�O�F �I�F�V�S�F �E�F �E�Ï�C�V�U �E�F �������� �B���N���
 �M�F �U�I�F�S-
�N�P�T�U�B�U �B�M�M�V�N�F�S�B �	�Q�B�S �F�Y�F�N�Q�M�F�
 �M�F �D�I�B�V�G�G�B�H�F �Ë �������� �B���N�� 
�Q�P�V�S �R�V�F �M�B �U�F�N�Q�Ï�S�B�U�V�S�F �E�F ���� �•�' �T�P�J�U �B�U�U�F�J�O�U�F �Ë �������� �B���N�� 
�4�J �D�F �N�P�E�F �O���F�T�U �Q�B�T �B�D�U�J�W�Ï�
 �M�F �U�I�F�S�N�P�T�U�B�U �D�P�N�N�F�O�D�F�S�B �Ë 
�D�I�B�V�G�G�F�S�Ë �M���I�F�V�S�F �R�V�F �W�P�V�T �B�W�F�[ �Q�S�P�H�S�B�N�Ï�F�� 

�"�Q�Q�V�Z�F�[ �T�V�S �M�F �C�P�V�U�P�O �.�0�*�/�4 �	 ) 
pour alterner entre ON (activé) et OFF 
(dsactivé). 

�"�Q�Q�V�Z�F�[ �T�V�S �M�F �C�P�V�U�P�O �0�, �	 ) pour 
continuer

Fin de la séquence de progrmmation

�� �"�Q�Q�V�Z�F�[ �T�V�S �M�F �C�P�V�U�P�O �0�, �	 ) pour sortir du mode pro-
grammation et revenir au fonctionnement programmé  
normal.

2 days
30 days
365 days
Software version
Temperature sensor

Instructions d’installation et d’opération du thermostat QuickStat


